
HLEX / CVC
Einbau-Anleitung • Installation instructions

Instructions de montage
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Heißgas-Bypass-Regler
Hot gas bypass regulator

Régulateur à dérivation de gaz chaud
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HLEX

HLEX

p0 = 3,7 bar

CVC

EN 378

ptest = max. 32 bar

CVC

p0 = 3,7 bar

PS = max. 29 bar



Subject to change without notice • MU1H-1914GE23 R0106 3

HLEX

CVC
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HLEX p0 ≠ 3,7 bar
p0 = 1 - 9 bar

p0 p0

360° ≈ 0,5 bar

CVC p0 ≠ 3,7 bar

p0 p0

360° ≈ 0,5 bar
p0 = 1 - 6 bar
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